CEVAK a.s., laboratof Rychnov nad Knéznou
Na Sadkach 1799, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, telefon 722 950 129

po&et siran: 2 Protokol o zkouSce strana &islo: 1
vzorek &islo: 6091 4613/2021 tisk: Ing. Hana Hamplova

misto odbéru: Rychnov nad Kné&Znou, Nemocnice, vratnice
zadavatel:  Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kné&Znou, s.r.o.

Havlickova 136
51601 Rychnov nad Kné&znou

odbér: prosty
posiup odb&ru:  SOP 102 - pitna voda
vzorkoval: Svatoriova Stanislava datum odbéru: 1.3.2021
&as odbéru: 12:05

zdroj: vodovodni sif
rozsah: 252 kraceny podzemni datum pfijeti vzorku: 1.3.2021
diivod analyzy: kontrola datum provedeni analyz:  1.3.2021 - 5.3.2021

Ukazatel Jednotka| Hodnota U | ZkuSebni metoda| Limit Typ limitu| Hodnoceni
Barva mafl Pl <5 SOP 39 20 MH vyhovuje
zakal ZF{n} <0,20 SOP 21 5 MH vyhovuje
Pach prijalelny SOP 18 prijalelny MH vyhovuje
Konduktivita mS/m 60,2 3% |SOP 22 125 MH vyhovuje

H 74 0,2 S0P 23 65-95 MH vyhovuje
CHSK-Mn mg/l 0,78 15% [SOP 25 30 MH vyhovuje
amonné fonly mg/l <0,05 SOP 10 0,50 MH vyhovuje
|Dusilany mg/l 0,006 18% [SOP4 0,50 NMH vyhovuje
Dusitnany mgi 480 15% |SOP5 50 NMH vyhovuje
Chut piijalelna SOP 19 plijatelnd MH vyhovuie
Chlor volny mgl 0,08 10% |SOP 17 03 MH vyhovuje
Teplota °C 16,0 1% |SOP 18 8-12 DH
|Zelezo mg/l 007 19% |SOP9 0,2 MH vyhovuje
Koliformni bakterie KTJM00mI 0 40% |SOP 36 0 MH vyhovuje
Escherichla coli KTJ/100ml 0 40% |SOP 36 0 NMH vyhovuje
Poty kolonii pii 36°C KTJAm| 7 25% |SOP 40 40 MH vyhovuje
Podty kolonii pfi 22°C KTJml 8 25% |SOP 40° 100 MH vyhovuje

Hodnocenl byto provedeno dle vyhlasky 252/2004 Sb. v platném znénf.
NMH - nejvy38i mezn4 hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporuéena hodnota.
Pfi hodnoceni dle vySe zmin&né vyhladky bylo pouZito rozhodovacl pravidlo ,Sdilené riziko®, kde nejistota stanoveni neni zohledfiovana.

konec vysledkové &asti protokolu o zkoudce

Pfehled zku&ebnich metod:
SOP 10 (SN IS0 7150-1)
SOP 17 (CSN EN 150 7393-2)
SOP 18 (SN 75 7342)

SOP 19 (CSN EN 1622)

SOP 21 (CSN EN IS0 7027)
SOP 22 (CSN EN 27888)
SOP 23 (CSN IS0 10523)
SOP 25 (SN EN ISO 8467)
SOP 36 (CSN EN IS0 9308-1)
SOP 39 (GSN EN IS0 7887)
SOP 4 (CSN EN 26777)

SOP 40 (CSN EN 1S0 6222)
SOP 5 (CSN 75 7455)

SOP 9 (CSN IS0 6332)
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Laboratof je drZitelem "Osvé&dZeni o spravné Linnosti labaratofe" &, 502.

Na poloZky oznagené 1) se osviddeni nevztahuje. Ukazatele oznagené s) byly zpracovany exiernim dodavatelem.

U - roz&ifena nejistota je soudinem standardni nejistoty mé&feni a koeficientu rozsifenl k=2, coZ pro normalinf rozdéleni odpovida
pravd@podobnosti pokryti asi 85%.

Protokol nesmi byl reprodukovan jinak neZ cely. Vysledky se tykaji pouze zkoudeného vzorku.

CEVAK a5,
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice
1¢: 608 49 657 DIC: CZ608439657
Vystaveno dne: 30.3.2021 zapsans v OR u KS &. Bud&jovice
oddil B, viozka 657

Ing. Hana Hamplova
F.1.9.1 vedouci laboratofe /
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