CEVAK a.s., laboratof Rychnov nad Knéznou
Na Sadkéach 1799, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, telefon 722 950 129

podet stran: 2 Protokol o zkousce strana &islo: 1
vzorek &islo: 16579 8895/2021 tisk: Ing. Hana Hamplova

misto odb&ru: Rychnov nad KnéZnou, MS Clyflistek, Mirova
zadavatel:  Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kné&Znou, s.r.o.

Havlitkova 136
51601 Rychnov nad Kn&Znou

odbér; prosty
postup odbé&ru:  SOP 102 - piind voda
vzorkoval: Trojnova Lenka datum odbéru: 24.5.2021

¢as odbéru: 10:40
zdroj: vodovodni sit
rozsah: 252 kraceny podzemni datum piijeti vzorku: 24.5.2021
diivod analyzy: kontrola datum provedeni analyz: 24.5.2021 - 28.5.2021
| Ukazatel Jednotka| Hodnota U | ZkuSebni metoda | Limit Typ limitu| Hodnoceni
Barva mgll Pt 5 20% |SOP 39 20 MH vyhovuje
zékal ZF{n) 1,21 10% |SOP 21 5 MH vyhovuie
Pach pfilatelny SOP 19 plijalelny MH vyhovuje
Konduklivila mS/m 772 3% |SOP22 125 MH vyhovuje
pH 75 02 |SOP23 65-95 MH vyhovuje
CHSK-Mn mg/l <0,30 SOP 25 30 MH vyhovuie
amonné ionly mg/l <0,05 SOP 10 0,50 MH vyhovuie
Dusilan mg/l <0,005 SOP 4 0,50 NMH vyhovuje
Dusi&nany mg <50 SOP5 50 NMH vyhovule
Chut piijalelna SOP 19 prijatelna MH ‘vyhovuje
Chlor volny mof 0,20 10% _|SOP 17 03 MH vyhovuje
Teplola °C 145 1% _ |SOP 18 8-12 DH
Zelezo ma/l <0,03 SOP9 0,2 MH vyhovuje
Koliformnli bakterie KTJ/100ml 0 40% |SOP 36 0 MH vyhovuje
|Escherichia coll KTJ/100m! 0 40% |SOP 36 0 NMH vyhovuje
Pogly kolonii pfi 36°C KTJ/Aml 0 25% |SOP 40 20 MH vyhovuje
Podty kolonii pfi 22°C _KTJ/ml 0 25% S0P 40’ 200 MH vyhovuie |

Hodnocenl bylo provedenao dle vyhlasky 252/2004 Sb. v platném zné&ni.
NMH - nejvy33( meznda hodnota, MH - mezni hodnola, DH - doporuéend hodnota.
Pri hodnoceni dle vy3e zmin&né vyhiadky bylo pouZito rozhodovaci pravidlo .Sdilené riziko®, kde nejislota stanoveni neni zohlediiovéana.

konec vysledkové &asti protokolu o zkousce

Pfehled zkudebnich metod:
SOP 10 (CSN IS0 7150-1)
SOP 17 (ESN EN IS0 7393-2)
SOP 18 (CSN 757342)

SOP 19 (CSN EN 1622)

SOP 21 (GSN EN IS0 7027)
SOP 22 {CSN EN 27888)
SOP 23 (CSN 1SO 10523)
SOP 25 (CSN EN ISO 8467)
SOP 36 (8SN EN ISO 9308-1)
SOP 39 (SN EN IS0 7887)
SOP 4 (CSN EN 26777)

SOP 40 (SN EN IS0 6222)
SOP 5 (SN 75 7455)

SOP 9{CSN ISO 6332)



prolokol &islo: 8895 Strana2 ze2

Laboralof je dritelem "Osvédieni o spravné &innosli laboratofe” &. 502.

Na poloZKy oznadené 1) se osvéd&eni nevztahuje. Ukazatele oznagené s) byly zpracovany externim dodavateiem.

U - roz$ifena nejistola je soudinem standardni nejisloty méPeni a kaeficientu rozSifenf k=2, coZ pro normaélini rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

Proiokol nesmi byt repradukovén jinak neZ cely. Vysledky se tykaji pouze zkoudeného vzorku.

CEVAK 2.5,
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice
1¢: 608 49 657 DIC: CZ60849657

Vystaveno dne:  31.5.2021 zapsand v OR u K5 . Bud&jovice
oddil B, vioZka 657

Ing. Hana Hamplova

F.1.9.1 vedouci Iat%t@f /
T



